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Пожары в высотных зданиях 822 пожара, на которых погибли
с массовым пребыванием людей 67 человек.
Обеспечение безопасности лю- Наибольшее количество пожаров
дей в зданиях, особенно в зданиях произошло в:
с массовым пребыванием людей, ос- - общежитиях -  481 (58,5 %), по-
тается одной из основных задач не гибли 26 человек;
только архитекторов и строителей, но - на объектах культуры -  96
и служб по обеспечению противопо- (11,6 %), погибших нет;
жарной безопасности. С 2001 по - школах -  83 (10,1 %), погибших
2011 год в высотных зданиях с массо- нет;









- на объектах здравоохранения -  
67 (8,15 %), погиб 1 человек.
Детальный анализ пожаров в вы­
сотных зданиях аналогичного функ­
ционального назначения выполнен 
в работе [1]. Автор этой работы об­
ращает внимание на то, что примерно 
половина пожаров в высотных здани­
ях произошли в зданиях четырех ти­
пов: офисного назначения, гостини­
цах, жилых домах и больницах. Ана­
лизировались статистические данные 
по ситуации в Соединенных Штатах 
Америки. К высотным зданиям в 
США относят здания с количеством 
этажей больше семи. Согласно при­
веденным в работе данным, 
в 2005-2009 годах ежегодно происхо­
дило 15 700 пожаров, на которых по­
гибло 53 человека. Обращает на себя 
внимание тот факт, что при почти 
вдвое большем количестве пожаров 
количество жертв имеет близкие зна­
чения.
Другим интересным фактом яв­
ляется закономерность, связанная с 
частотой пожаров в зависимости от 
функционального назначения здания. 
Показано, что наибольшее количество 
пожаров происходит в жилых домах 
(32 %) и офисных зданиях (39 %), не­
сколько меньшее количество пожаров 
происходит в зданиях гостиничного 
типа (22 %) и лечебных медицинских 
учреждениях (21 %), причем разница 
между высотными и малоэтажными 
зданиями схожего функционального 
назначения незначительна.
Анализ статистических данных 
о пожарах в Минске показал, что 
в среднем происходит примерно 
50 пожаров в год. 28 % процентов
пожаров происходит в общежитиях, 
пожары в жилых домах составляют
10 %, больше всего пожаров происхо­
дит в административных зданиях 
40 %.
Вероятность возникновения по­
жара сильно зависит от этажа, на ко­
тором расположено помещение. 
В жилых высотных зданиях 94 % по­
жаров происходит с первого по шес­
той этаж, при этом пожары на втором 
и третьем этажах случаются в 68 % 
случаев. Количество погибших на 
этих этажах составляет 93 %. В гос­
тиницах на первых трех этажах про­
исходит 69 % пожаров, в результате 
которых погибает 89 % погибших на 
всех этажах. В лечебных учреждениях 
наибольшее количество пожаров при­
ходится тоже на первые четыре этажа 
(75 %), погибших нет. В офисных 
зданиях на первых трех этажах про­
исходит 81 % пожаров, гибель со­
ставляет 71 % на втором и третьем 
этажах.
Анализ белорусской статистики 
показывает, что существующая тен­
денция высокой вероятности пожаров 
на первых этажах сохраняется и 
в Беларуси (рисунок). Как видно из 
рисунка, пожары с первого по седь­
мой этаж составляют 82 %. На первом 
этаже происходит самое большое ко­
личество пожаров (49 % всех случа­
ев).
В большинстве типов зданий 
примерно в 10 % случаев пожар рас­
пространялся за пределы помещения, 
в котором он возник, а в офисных 
зданиях доля таких случаев достигает 










ния пожара за пределы того этажа, на и в  предыдущем случае, наиболее
котором он возник. Чаще всего это часто это происходит в офисных зда-
происходит в результате блокирова- ниях, достигая 11-15% от всех про-
ния дверей для выхода на лестничную изошедших в таких зданиях пожаров,
площадку в открытом состоянии. Как
Количество пожаров в высотныхзданиях
п  1 этаж 
■  2. .7 этажи 
О 8 этажи выше
Рисунок -  Количество пожаров в высотных зданиях 
в зависимости от этажа его возникновения
В работе [1] приводится также 
информация о количестве пожаров 
в высотных зданиях в зависимости от 
назначения помещения, в котором он 
возник. Рассматриваются следующие 
виды помещений: кухня (помещение 
для приготовления пищи), спальня, 
жилая комната, пути эвакуации, по­
мещение для сбора мусора. В качест­
ве путей эвакуации рассматривались 
холл или коридор, выход на лестнич­
ную площадку, лестница, лифт. Ана­
лиз статистических данных показал, 
что самое большое количество пожа­
ров происходит на кухне, в жилых 
зданиях (71%), офисных зданиях 
(62 %), больницах (40 %), гостиницах 
(27 %) от числа произошедших пожа­
ров. В спальных помещениях и жи­
лых комнатах -  3-5 %, в жилых зда­
ниях, гостиницах - 10%. В офисных
зданиях в помещениях офисов пожа­
ры случаются в 12 %, достаточно час­
то (20 %) происходят пожары в по­
мещениях, где расположена офисная 
техника и отопительное оборудова­
ние, в складских помещениях. Не 
очень часто, но случаются пожары 
в холлах и коридорах административ­
ных зданий (1 % от всего количества 
пожаров). Часто именно эти места яв­
ляются путями прокладки каналов 
связи для пожарной автоматики.
Анализ причин пожаров показал, 
что независимо от функционального 
назначения здания основной причи­
ной пожара является оборудование 
для приготовления пищи, в жилых 
зданиях 63 %, в больницах -  40 %, 
в офисных зданиях -  32 % и в гости­
ницах 25 % пожаров произошло из-за 








щи. Нагревательные приборы стали 
причиной пожара в 10 % случаев 
в жилых зданиях и 5 % случаев в 
офисах. Курение явилось причиной 
пожара в 8 % случаев в жилых здани­
ях и гостиницах. Осветительные при­
боры и другие электрораспредели­
тельные приборы стали причиной
11 % пожаров в гостиницах и больни­
цах,
в офисных зданиях с этой причиной 
связано 17 % пожаров.
Анализ факторов пожара в зданиях 
с массовым пребыванием людей
Общепринято считать [2, 3], что 
реальный пожар в процессе своего 
развития проходит 3-4 стадии. Пер­
вый этап -  этап первоначального за­
жигания, затем идет этап нарастания 
пожара до полного охвата помещения 
пламенем. На этом этапе температура 
достигает значений около 600 °С. По­
сле полного охвата помещения пла­
менем наступает этап развитого по­
жара, затем затухание. Характеристи­
ки реального пожара, тип, тепловыде­
ление и продолжительность зависят 
от реальной пожарной нагрузки в по­
мещении и имеющей место вентиля­
ции. Пожары при хорошей вентиля­
ции горят быстрее и при этом дости­
гаются более высокие температуры 
воздуха и конструкций по сравнению 
с пожарами при плохой вентиляции. 
В работах [3, 4] приводятся зависимо­
сти температуры от времени горения 
пожара для разных значений пара­
метра вентиляции. Можно предполо­
жить, что температура в этом случае 
относится к окружающей среде. При 
хорошей вентиляции F = 0,12 значе­
ние температуры достигает более 
1000 °С менее чем за полчаса. 
Для F = 0,02, то есть при плохой вен­
тиляции, температура более низкая, 
не выше 700 °С и достигается она 
примерно за два часа горения пожара. 
В этих же работах анализируется ин­
формация о влиянии величины по­
жарной нагрузки на зависимость тем­
пературы в помещении от времени 
горения пожара. Из представленных 
результатов можно сделать вывод, 
что в реальных пожарах при доста­
точном количестве пожарной нагруз­
ки температура в помещении может 
достигать значения более 1000 °С за 
время от 5 до 20 минут, максимум 
температуры достигается
за 10-20 минут, а пожар может про­
должаться от десятков минут до не­
скольких часов.
Анализ приведенной информа­
ции показывает, что в высотных зда­
ниях, зданиях с массовым пребывани­
ем людей возникающие пожары соз­
дают условия, представляющие опас­
ность для людей, что нередко приво­
дит к их гибели. Наиболее общие тре­
бования к зданиям и сооружениям 
в целях защиты жизни, здоровья и на­
следственности граждан, имущества и 
охраны окружающей среды изложены 
в техническом регламенте Республи­
ки Беларусь [5]. Во второй статье это­
го документа содержится требование 
«Обеспечить возможность безопасной 
эвакуации людей до наступления уг­
розы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия опасных факторов пожа­
ра». Реализовать это требование мож­










элементом технических средств про­
тивопожарной защиты являются сис­
темы пожарной автоматики, опове­
щения и управления эвакуацией. 
В соответствии с [6] в зданиях с ко­
личеством этажей три и более в зави­
симости от его типа требуется уст­
ройство систем оповещения о пожаре 
и управление эвакуацией типа СО-4 
или СО-5 с автоматическим включе­
нием. Для систем оповещения, функ­
ционирующих в автоматическом ре­
жиме, в соответствии с [7] требуется 
обеспечение контроля за наличием 
опасных факторов пожара на путях 
эвакуации (с использованием контро­
лирующей аппаратуры), анализа со­
стояния объекта и оперативной выда­
чи информации о пожаре или нали­
чии опасных факторов пожара; кон­
троль за прохождением и окончанием 
эвакуации и возникновением вне­
штатных ситуаций (с использованием 
устройств, определяющих присутст­
вие людей в помещении). Реализация 
названных функций в полной мере 
возможна в адресных системах по­
жарной сигнализации, использующих 
аналоговые пожарные извещатели. 
Аналоговые пожарные извещатели 
информируют оператора о значениях 
контролируемых факторов пожара не 
только до момента формирования 
сигнала «пожар», но и после этого. 
Для успешного выполнения этой 
функции необходимо обеспечить ра­
ботоспособность системы, включая 
линии связи, на протяжении всего 
времени эвакуации.
Устойчивость линий связи между 
компонентами технических средств 
пожарной автоматики 
к воздействию на них факторов 
пожара. Требования нормативных 
документов 
Требования к соединительным и 
питающим линиям пожарной автома­
тики изложены в техническом кодек­
се установившейся практики [8]. 
В п. 16.3 технического кодекса сказа­
но, что соединительные и питающие 
линии пожарной автоматики должны 
быть устойчивы к воздействию огня и 
выдерживать пожар в течение 30 ми­
нут или защищены таким образом, 
чтобы была возможность противосто­
ять воздействию пожара на это же 
время. К таким линиям отнесены: со­
единения между ПППК, ППУ, аппа­
ратурой пункта наблюдения, СПИ, 
функциональными блоками и компо­
нентами; соединения с устройствами 
электроснабжения; кольцевые шлей­
фы адресных систем пожарной сигна­
лизации; соединения с исполнитель­
ными устройствами объектов управ­
ления; соединительные линии с опо- 
вещателями. Изменение № 1 этого 
документа, введенное 01.06.2012, от­
менило указанный пункт. Таким об­
разом, защищать от воздействия по­
жара системы пожарной автоматики, 
оповещения и управления эвакуацией 
в настоящее время не требуется.
В статье 82 «Требования пожар­
ной безопасности к электроустанов­
кам зданий, сооружений и строений» 
закона Российской Федерации [8] 
требуется, чтобы кабели и провода 
систем противопожарной защиты, 









ра, оповещения и управления эвакуа­
цией людей при пожаре, аварийного 
освещения на путях эвакуации, ава­
рийной вентиляции и противодымной 
защиты, автоматического пожароту­
шения, в зданиях, сооружениях и 
строениях должны сохранять работо­
способность в условиях пожара в те­
чение времени, необходимого для 
полной эвакуации людей в безопас­
ную зону. В статье 103 «Требования к 
автоматическим установкам пожар­
ной сигнализации» говорится, что ли­
нии связи между техническими сред­
ствами автоматических установок 
пожарной сигнализации должны быть 
выполнены с учетом обеспечения их 
функционирования при пожаре в те­
чение времени, необходимого для об­
наружения пожара, выдачи сигналов 
об эвакуации, в течение времени, не­
обходимого для эвакуации людей, а 
также времени, необходимого для 
управления другими техническими 
средствами. Аналогичные требования 
сформулированы в отношении систем 
оповещения людей о пожаре и управ­
ления эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях.
Не требуется обеспечивать ус­
тойчивость линий связи от воздейст­
вия пожара в случаях, когда система 
пожарной сигнализации не предна­
значена для управления автоматиче­
скими установками пожаротушения, 
системами оповещения, дымоудале­
ния и иными инженерными система­
ми пожарной безопасности объекта. 
В этом случае для подключения 
шлейфов пожарной сигнализации ра­
диального типа напряжением до 60 В 
к приемно-контрольным приборам
могут использоваться соединитель­
ные линии, выполняемые телефон­
ными кабелями с медными жилами 
комплексной сети связи объекта, при 
условии выделения каналов связи 
[10].
Проблема пожаростойкости ка­
налов связи решается в каждом кон­
кретном случае по-разному. В рабо­
тах (А.А. Антошина, J1.B. Бокутя,
Н.А. Деева) выполнен анализ извест­
ных решений этой проблемы с ис­
пользованием проводных и беспро­
водных каналов связи. Авторы обра­
щают внимание, что все каналы связи 
(как проводные, так и беспроводные) 
имеют свои преимущества и недос­
татки. Так, беспроводные системы 
чувствительны к характеристикам 
строительных конструкций, что при­
водит к образованию зон радиомол­
чания, проводные системы такого не­
достатка не имеют, но требуют при­
менения линий, устойчивых к воздей­
ствию огня.
Особое место среди каналов свя­
зи занимают каналы передачи инфор­
мации по низковольтным сетям пере­
менного тока или передача данных по 
силовым сетям (PLC). Компания 
Texas Instruments, например, предла­
гает разнообразные решения для пе­
редачи данных измерений от счетчи­
ков электроэнергии. При обмене дан­
ными по силовым сетям используют­
ся специальные устройства -  PLC- 
модемы. Для систем противопожар­
ной защиты компания Control Fire 
Systems LTD предлагает систему Fire- 
Link®II, которая представляет собой 
оборудование для модернизации сис­









с большим количеством комнат на 
самом современном уровне при ми­
нимальных затратах и устойчивыми 
к воздействию огня каналами связи. 
Предлагаемая адресная система стро­
ится на основе использования в каче­
стве каналов связи передачи инфор­
мации по низковольтным сетям пере­
менного тока и цифровых технологий 
обработки сигналов. Использование 
цифровой обработки сигналов для 
низкоскоростных информационных 
потоков позволяет осуществлять их 
оптимальный прием в условиях мощ­
ных промышленных помех и наводок 
как на промышленных объектах, так и 
в жилых помещениях. В работе [11] 
показана возможность построения 
эффективных систем передачи ин­
формации между удаленными компо­
нентами системы пожарной сигнали­
зации по низковольтной сети пере­
менного тока. Использование цифро­
вой обработки сигналов для низко­
скоростных информационных пото­
ков позволяет осуществлять их опти­
мальный прием в условиях мощных 
промышленных помех и наводок на 
промышленных объектах и в жилых 
помещениях. Проведенное моделиро­
вание и макетирование разработан­
ных устройств показали высокую за­
щищенность передаваемой информа­
ции от интенсивных мультиплика­
тивных помех.
Заключение
В статье выполнен анализ стати­
стических данных о пожарах в высот­
ных зданиях с массовым пребывани­
ем людей. Показано, что наиболее ве­
роятным местом возникновения по­
жара являются первые этажи зданий, 
пожары с первого по седьмой этаж 
составляют 82 %, причем на первом 
этаже происходит почти половина 
всех пожаров. Проведен анализ зави­
симости вероятности пожара от 
функционального назначения здания 
и помещения.
Распространение пожара за пре­
делы помещения, в котором он воз­
ник, происходит в одной пятой части 
случаев пожара, что указывает на вы­
сокую вероятность повреждения по­
жаром технических средств противо­
пожарной защиты, включая линии 
связи.
Анализ требований действую­
щих ТИПА показал, что обеспечить 
выполнение требования в отношении 
контроля опасных факторов пожара 
на путях эвакуации, оперативной вы­
дачи информации о пожаре или нали­
чии опасных факторов пожара на 
протяжении всего времени эвакуации 
возможно только в результате реше­
ния проблемы пожаростойкости тех­
нических средств противопожарной 
защиты и линий связи.
Предложены пути решения про­
блемы пожаростойкости линий связи 
за счет применения каналов передачи 
информации по низковольтным сетям 
переменного тока или передачи дан­
ных по силовым сетям.
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